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令和 6年 12月 2日 

2024年 12月における評価方法の変更等の概要 

 

■ 評価方法の変更について 

評価方法を次の通り変更しました。 

 

＜全般＞ 

1. 特定建築主基準の評価において、床面積の合計、主たる居室およびその他の居室の床面積ならびに外皮の部位の面積の合計に、モデル住戸の値を適用

する方法から当該住戸の値を適用する方法に変更されました。当該の変更に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第二節「設計一次エネルギー消費量」 

2. 気候風土適応住宅の評価において、外皮平均熱貫流率および平均日射熱取得率に、当該住戸の値を適用する方法から仕様基準により外皮性能を評価す

る方法により定まる値を適用する方法に変更されました。当該の変更に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第二節「設計一次エネルギー消費量」 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第三節「基準一次エネルギー消費量」 

3. 長屋又は共同住宅、および複合建築物においてフロアごとの代表的な外皮性能および設備機器の種類・仕様を用いる評価方法（フロア入力法）が廃止され

ました。当該の変更に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第二節「設計一次エネルギー消費量」 

また、次の技術資料等の公開を終了しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第五節「モデル共同住宅の外皮性能」 

4. 住宅部分のエネルギー消費性能を、当該住戸の基準一次エネルギー消費量（その他の基準一次エネルギー消費量を除く）に対する、設計一次エネルギー

消費量（その他の基準一次エネルギー消費量を除く）の比率で表すことにより評価する方法（モデル住宅法）が廃止されました。当該の変更に関して、次の技

術資料の公開を終了しました。 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第二節「設計一次エネルギー消費量」 



2 

 

 

5. 当該住宅部分のうち増築または改築をする部分を対象として単位住戸のエネルギー消費性能を評価する方法が新たに追加されました。当該の変更に関し

て、次の技術資料を公開しました。 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第一節「全般」 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第二節「設計一次エネルギー消費量」 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第三節「基準一次エネルギー消費量」 

⚫ 技術情報の第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第五節「増改築部分を対象としたエネルギー消費性能の評価方法」 

⚫ 技術情報の第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」 

⚫ 技術情報の第七章「給湯設備」第一節「給湯設備」 

⚫ 技術情報の第十一章「その他」第七節「基準設定仕様」 

 

＜外皮＞ 

6. 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法が廃止されました。当該の変更に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」 

7. 土間床等の外周部の線熱貫流率について、代表的な仕様の計算例を追加しました。当該の追加に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第三節「熱貫流率及び線熱貫流率」 

⚫ 技術情報の任意評定に係る算定方法等「定常二次元計算による土間床等の外周部の基礎の線熱貫流率の算定方法」 

8. 鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部の線熱貫流率について、付録 C の表を再編しました。当該の追加に関して、次の技術資料等を公開しました。なお、当該

再編の前後で評価結果が変わる場合があります。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第三節「熱貫流率及び線熱貫流率」付録 C「鉄筋コンクリート造等住宅の熱橋形状等に応じた線熱貫

流率」 
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■ 上記以外の修正等について 

技術情報等を次の通り修正しました。 

 

＜外皮＞ 

9. 平均日射熱取得率の定義の表現を整理しました。当該の整理に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」 

10. 木造の一般部位の熱貫流率の算出時に用いる面積比率法で、対象とする部位を明記しました。当該の内容に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第三節「熱貫流率及び線熱貫流率」 

11. 土間床等の外周部の線熱貫流率について、基礎形状によらない値を用いる方法を整理しました。当該の整理に関して、次の技術資料等を公開しました。 

⚫ 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第三節「熱貫流率及び線熱貫流率」 

 

以  上 

 
※「技術情報」とは、国立研究開発法人 建築研究所が公開する「平成 28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）現行版」です。 

「資料」、「Excelツール」および「WEBアプリ」とは、WEBサイト「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」において公開する入力補助ツール・補足資料です。 


